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_ KOMENDANT MIEJSKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

W BYDGOSZCZY
WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

ul. gen. J. H. Dgbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz

PZ.5560.119.03.2021.RM

tukasz Podlewski

ENEA Nowa Energia Sp. z 0. o.
Samociazek

ul. Kamienna 71

86-010 Koronowo

W odpowiedzi na Pana wystapienie z dnia 14.10.2021 roku, dotyczgce dopuszczenia
zastgpczego zrédta wody do celéw przeciwpozarowych w postaci zbiornika retencyjnego
Elektrowni Wodnej Smukata - wody gornej elektrowni wodnej, zlokalizowanego na rzece
Brdzie, jako zastepczego Zrddta wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw, informuje, ze
w odniesieniu do obowigzujgcego stanu prawnego dotyczacego zastepczego zrodta wody
do celow przeciwpozarowych, przychylam sie do Pana prosby.

Obowigzkiem wiasciciela budynku, w mys$| ustalen art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869), jest
przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie
odpowiedniego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), w przypadku braku zrodta wody
zapewniajacego wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, wtasciwy miejscowo
komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej, na wniosek wiasciciela
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, moze dopuscié na czas okreslony zastepcze
zrodio wody do celéw przeciwpozarowych, w szczegdlnoéci naturalny lub sztuczny
zbiornik wody, studnie lub ciek wodny, wyposazone w stanowisko czerpania wody wraz
Z dojazdem.

Na podstawie analizy informacji zawartych we wniosku wynika, iz za zastepcze
zrodto wody dla Elektrowni Wodnej Smukata zlokalizowanej przy ul. Optawiec 154
w Bydgoszczy ma stuzy¢ zbiornik retencyjny wyzej wspomnianej elektrowni.

Majgc na uwadze powyzsze, uzgadniam zastepcze zrédto wody do dnia
31.12.2022 r. Wskazany okres zwigzany jest z konieczno$cig dostosowania punkiu
czerpania wody w celu spetienia wszystkich wymagan obowigzujacych przepiséw, co
wptynie pozytywnie na poziom bezpieczenstwa obiektu.
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W odpowiedzi na Pana wystgpienie z dnia 14.10.2021 roku oraz wniosek
o wprowadzenie zmiany dotyczacej rodzaju zastepczego zrédia wody do celow
przeciwpozarowych z dnia 4.11.2021 r., informuje, ze w odniesieniu do obowigzujgcego
stanu prawnego dotyczacego zastepczego Zrodta wody do celéw przeciwpozarowych,
przychylam sie do Pana prosby.

Obowigzkiem wtasciciela budynku, w mys$| ustalenn art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869), jest
przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie
odpowiedniego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrac;ji
Z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), w przypadku braku zrodta wody
Zzapewniajgcego wymagana ilo§é wody do celéw przeciwpozarowych, wiasciwy miejscowo
komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej, na wniosek wiasciciela
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, moze dopusci¢ na czas okreslony zastepcze
zrédto wody do celéw przeciwpozarowych, w szczegoélnosci naturalny lub sztuczny
zbiornik wody, studnie lub ciek wodny, wyposazone w stanowisko czerpania wody wraz
z dojazdem.

Na podstawie analizy informaciji zawartych we wniosku wynika, iz za zastepcze
Zrodto wody dla Elektrowni Wodnej Tryszczyn zlokalizowanej na dziatkach nr 162/19 oraz
409/1 w Tryszczynie ma stuzy¢ rzeka Brda — woda dolna elektrowni wodne;.

Majac na uwadze powyzsze, uzgadniam zastepcze zrédlo wody do dnia
31.12.2022 r. Wskazany okres zwigzany jest z koniecznoscig dostosowania punktu
czerpania wody w celu spetnienia wszystkich wymagan obowiazujgcych przepiséw, co
wptynie pozytywnie na poziom bezpieczenstwa obiektu.
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